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@10 mm, 1 =100 mm
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ptyta mocujgca wyrzutnie z blachy stalowej
ocynkowanej o wym. 700x700 mm z otworem
i kotnierzem @500 mm do montazu siatki

Uwaga: Mocowanie elementu czerpnego wykona ¢
w analogiczny sposob
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siatka ze stali nierdzewnej
0 rozstawie oczek 2x2 mm
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ptyta mocujgca wyrzutnie z blachy stalowej
ocynkowanej o wym. 700x700 mm z otworem
i kotnierzem Z500 mm do montazu siatki
Temat Proj. bud. klimatyzaciji sali wystawienniczej
Obickt Patac Scheiblera Muzeum Kinematografii w t.odzi
1 98-924 £6dz, Pl. Zwyciestwa 1
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